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PROTOKOL O ZKOUSCE ¢€.1177/1/2025
Zakaznik: OBEC OLESNICE V ORLICKYCH HORACH
OleSnice v Orlickych horéach ¢p. 8
517 83 Olesnice v O.h.
Vzorek rozboru €.: 1065
Popis (matrice): povrchova voda
Legislativa: Monitorovaci rozbor surové vody dle vyhl. €. 515/2006 Sb.
Rozsah stanoveni: Monitorovaci rozbor dle vyhl. ¢. 515/2006 Sh. surova voda
Misto odbéru: Olesnice v Orlickych horach - pfitok povrch. vody na vodojem prfed okyselenim
Typ odbéru: prosty odbér vzorku vody 2-5 |
Odbér provedl: Schneiderova Jana
Datum odbéru: 16.6.2025
Datum ukon¢eni odbéru: 16.6.2025
Cas odbéru: 9:40 - 9:45
C.protokolu o odb&ru:  887/2025
Do laboratofe dodano: 16.6.2025
Data provedeni lab. €innosti: 16.6.2025 - 27.6.2025
Misto provedeni lab. ¢innosti: AGRO CS a.s., EKOAKVA LABORATOR, &.p. 265, 552 03 Rikov
ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfé 336/9, 190 00 Praha 9 — Vysocany
Subdodavatelska zakdzka Prot.C. PR2575485-AB
Stanoveni Jednotka | Hodnota ZkuSebni metoda Nej.st,
koliformni bakterie (1ISO) KTJ/200ml 150 SOP &.1.3.2 (CSN EN ISO 9308-1: 2015) Al 10%
Escherichia coli (ISO) KTJ/100ml 30 SOP &.1.3.2 (CSN EN ISO 9308-1: 2015) Al 14%
intestinalni enterokoky KTJ/200ml 25 SOP ¢.1.3.4 (CSN EN ISO 7899-2) Al 19%
pocty kolonif pfi 36°C KTJ/ml 31 SOP &.1.3.7 (CSN EN ISO 6222) Al 15%
pocty kolonii pfi 22°C KTJ/ml 192 SOP ¢.1.3.7 (CSN EN ISO 6222) Al 10%
mikr.obraz-abioseston - tripton % 1 W-ABIOS SA
mikr. obraz - Zivé organismy jedinci / ml 0 W-BIOS SA
mikr. obraz - pocet organism( jedinci / ml 0 W-BIOS SA
pach * prijatelny | soP &.1.4 (SN 75 7340) A
teplota vody * °C 10,4 SOP &.1.5.1 (CSN 75 7342) A
barva mg P/l <5 SOP ¢.1.2.15 (CSN EN ISO 7887) A
zakal ZFn <0,5 SOP ¢.1.2.16 A (CSN EN ISO 7027) A
pH (reakce vody) - 7,6 SOP &.1.2.2 (CSN 1SO 10523) Al 3%
alkalita celkova (KNK, pH 4,5) mmol/l <1 SOP ¢.1.2.3 (CSN EN ISO 9963-1) A
acidita celkova (ZNK, pH 8,3) mmol/I 0,1 SOP &.1.2.21 (SN 75 7372) Al 23%
konduktivita (mérna el. vodivost ) mS/m 7,41 SOP &.1.2.1 (CSN EN 27888) Al 5%
huminové latky mg/l 0,96 SOP &.1.2.4 (CSN 83 0530 - 35) N| 15%
chem.spotf. kysliku (CHSK-Mn) mg/l 0,95 SOP &.1.2.4 (CSN EN ISO 8467) Al 10%
rozpustény kyslik mg/| 9,32 SOP &.1.2.22 (CSN EN ISO 5814) A
biochemicka spotfeba kysliku za 5 dni mg/| <0,5 SOP ¢.1.2.20 (€SN EN ISO 5815-1, €SN EN 1899-2)A
nefed.vzorky
nerozpusténé latky suSené mg/l <10 SOP ¢.1.2.6 (CSN EN 872) A
amoniak a amonné ionty mg/l <0,1 SOP &.1.2.8 (CSN ISO 7150-1) A
dusitany mg/| <0,01 SOP £.1.2.10 (CSN EN 26 777) A
dusi¢nany mg/| 3.9 SOP €.1.2.11 (CHEMAV) Al 6%
fosforecnany rozpusténé mg/l 0,108 SOP &.1.2.29 (CSN EN ISO 6878, set Merck) N
sirany mg/I <10 SOP £.1.2.13 (TNV 75 7476) A
chloridy mg/! <5 SOP ¢.1.2.14 (CSN IS0 9297) A
vapnik mg/l 8,92 SOP &.1.1.A (CSN ISO 7980) Al 17%
hor¢ik mgl/l 2,64 SOP &.1.1.A (CSN ISO 7980) Al 14%
vapnik a hof€ik mmol/l 0,331 SOP ¢.1.1.A (CSN ISO 7980) A
hlinik mg/l <0,02 SOP &.1.1.E (SN EN ISO 12 020) A
Zelezo mg/l <0,05 SOP &.1.1.A (CSN 75 7385) A
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mangan mg/l <0,02 SOP &.1.1.A (CSN 1SO 8288,CSN 757385) A
Poznamka:

Vysledky zkouSek uvedené na vSech listech protokolu se tykaji pouze zkou$eného vzorku.
Odbeér vzorku provedeny laboratofi je dokumentovan v "Protokolu o odbéru”, ktery je nedilnou soucasti tohoto "Protokolu

o zkousce".

Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Laboratof neodpovida za informace dodané zakaznikem, véetné téch, které maji vliv na platnost vysledkd.
Data dodana zékaznikem jsou oznacena ve sloupci "ZkuSebni metoda" slovem "zakaznik".

Pokud je v Casti "odbér proved|" uvedeno "zékaznik", vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.

Zkousky oznacené " * " byly provedené v misté odbéru.

"I' oznaduje polozky zménéné oproti plivodni verzi protokolu o zkousce

Vysvétlivky ke sloupctim "Nej.st." a "ZkuSebni metoda':
"A" oznaCuje zkuSebni metody a odbéry, které jsou v rozsahu akreditace.

"N" oznacCuje zkuSebni metody a odbéry, které nejsou v rozsahu akreditace.
"SOP..." oznacuje standardni operacni postup zkuSebni metody.
"SA" oznacuje zkuSebni metodu subdodavatele, kterd je v rozsahu akreditace, provedenou na zakladé pisemného souhlasu

zakaznika.

"SN" oznacuje zkuSebni metodu subdodavatele, ktera neni v rozsahu akreditace, provedenou na zakladé pisemné Zadosti

zakaznika.

Zkousky provedené subdodavatelskou laboratofi jsou dokumentovany v "Protokolu o zkouSce" od subdodavatele, ktery je
nedilnou sou¢éasni tohoto "Protokolu o zkouSce".
"Nej.st." je rozSifena nejistota stanoveni odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako odhad relativni smérodatné
odchylky v procentech nasobeny koeficientem=2. Nejistota stanoveni nezahrnuje nejistotu odbéru vzorku.
"CHFMAV" - Chemickeé a fyzikalni metody analyzy vod, STNL 1986
"F" oznacCuje zkuSebni metodu, u niz byl uplatnén pfiznany flexibilni rozsah akreditace.

Protokol zpracoval:

V Rikové dne:

Ing. Martina Simberova
vedouci zkuSebni laboratore




