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Protokol o odbéru €. 885/2025 - vzorek vody €. 1063
PFfedmét odbéru: pitna voda

Legislativa: Kontrola jakosti pitné vody ve vodovodu dle vyhl.€.252/2004 Sb. a zdkona ¢.258/2000 Sb.
Zjisténi dodrZeni limitnich hodnot vSech ukazatell stanovenych orgadnem ochrany vefejného
zdravi (OOVZ)

Zphsob odbéru: Odbeér vzorku proveden dle SOP ¢€.2.3.4 5 5
(CSN EN ISO 5667-1,3,14,16, CSN I1SO 5667-5, CSN 1SO 5667-11-Clanek 4.2.1., CSN EN
ISO 19458)

Odbér proveden dle smlouvy (objednavky) : smlouva ¢. 5/2013/I

Identifikace odbérového mista: Olesnice v Orl. horach €.p.120, zakladni Skola, kuchyh, dfez

Odbér provedl: Schneiderova Jana

Osoba pfitomna odbéru: p. Jungova

Datum odbéru: 16.6.2025

Odbér zahajen: 9:20 hod.

Odbér ukon€en: 9:25 hod.

Do laboratore dodano: 16.6.2025 11:15 hod.

ZpUsob odbéru: prosty odbér vzorku vody nad 5 |

Zptsob Upravy: dezinfekce - chloraci

Poznamky:

Terénni zkousky:

Teplota vody (°C): 121 Pach: prijatelny
Teplota vzduchu (°C): 20,2 Chut:  pfijatelna
Volny chlor (mg/l); 0,06 Vzhled (barva): bezbarvy
Chlordioxid (mall): --- Vzhled (z&kal): Ciry
Teplomér: ¢. 12/K-E Pocasi: zatazeno
Poznamka: "!" oznacuje polozky zmé&néné oproti plivodni verzi protokolu o odbéru
2
~IO0R 4
/, 2 ,.,{:*-:1'
Protokol zpracoval: ... /&5 .......... " (rf(?zsz’(f%’ /2" {ﬁ
Jana Schneiderova /!5 BF ‘
manazer vzorkovani vod [ AGRO (5 as.
) | & —EKOAKVA_
V Rikové dne : 19.6.2025 ‘\? AB(}R,-XTOR
-
hNE 5 : .
NE oy i List 1/1



